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MpumeyaHus:
1. B kyxnax u caHysnax ycmaHobumb peeynupyeMbe comoBue pewemku PCP 100X200 mm.
2. MpobuBky omBepcmuli gna nogkfioueHus Bomaxku us kyxoHb u cy BonosHumb no Mecmy. A—07-12—02—-0B
3. Knanavo KMJ-4 cucmem BL1-BM6 ycmaHoBumb Ha Bocome 2,2 M om nona. Be @
4. B kyxuax u ¢/y 12 amaxa 8 BexmusauuoHHbe omBepcmus yomaHoBumb bumoBue Benmumamopa BEHTC 125 C. i 0 5 Beeb . N NaBiod
4. Paguamopn B necmHuuHbx Knemkax yemanoBumb Ha Bucome 2,2 M om nona. Cexuus F Cekuus C Cekuusi A 5 €HUH2pagckas ooblJ., BCELONOKCKUU PAUOH, NnocC. 11dbJobo
3. Mpubopa omonneHus u mpybonpoBogn om cmeH omHeceHH ycnoBHo. 7] ¥ —
pubop pybonpobog y @ Z i L | @ Vo, |Konya| fwom [Regox | Tlogn. | Zama Xufol kbBapman toeo—3anagHee goma 39 no yi. bokoba
38440 850 39440 850 21600 850 24100 P 1Ba xunbix goma Cmagus Nucm Nucmob
¢1cb Q:W:b N &:) ) i:) <8c> Paspaboman | Cnecapuyk 112.13 |_|03UU,U$3I 1 , 2 p 13
MpoBepun Cnecapuyk ., T12.13 Xunol goMm 2
H. koHmpoab | Byunebda o7 1213
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Примечания: 1. В кухнях и санузлах установить регулируемые сотовые решетки РСР 100Х200 мм.  2. Пробивку отверстий для подключения вытяжки из кухонь и с.у выполнить по месту. 3. Клапаны КПД-4 систем ВД1-ВД6 установить на высоте 2,2 м от пола. 4. В кухнях и с/у 12 этажа в вентиляционные отверстия установить бытовые вентиляторы ВЕНТС 125 С. 4. Радиаторы в лестничных клетках установить на высоте 2,2 м от пола. 5. Приборы отопления и трубопроводы от стен отнесены условно.
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