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Примечания: 1. В кухнях и санузлах регулируемые сотовые решетки РСР  100Х200 установить в перекрытии c подключением к спутникам вентблоков на 2 этаже. Пробивку отверстий для подключения вытяжки из кухонь и с/у выполнить по месту. 2. Клапаны КПД-4 систем ВД1-ВД6 установить на высоте 2,2 м от пола. 3. Жалюзийную решетку АРН 250Х250 системы ВЕ1 установить на высоте 2,2 м от уровня земли.
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