
Радиаторы "Термотехник"

Примечание по вентиляции

Поэтажные клапаны дымоудаления размещаются под потолком коридора, но не ниже
верхнего уровня дверного проема.
Приточный воздух поступает в помещения неорганизованно через приточные клапаны,
установленные в окна.
Для удаления воздуха из кухонь и санузлов применяются регулируемые решетки типа
РСР 100х200. Пробивку отверстий для вытяжки выполнить по месту.
Удаления воздуха верхнего 16 этажа осуществляется бытовыми вентиляторами.
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